
 

 

○原子力発電所の耐震設計において基準とする地震の揺れを「基準地震動」といいます。地震による揺

れの大きさは、震源からの距離、震源域の広さ、震源の位置、地盤の固さなどによって決まるため、「基

準地震動」を算定する際には、立地する敷地に大きな影響を与える様々な地震をリストアップした上で、

地震断層の長さや断層面の傾斜角度などに関し、揺れが大きくなる厳しい条件を想定して発電所におけ

る地盤の揺れを評価し、策定しています。（詳細は問①-１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この結果、伊方発電所では、敷地の沖合約８kmにある“中央構造線断層帯による地震”が最も大きな

影響を与えると想定しており、四国電力はこの地震による基礎岩盤の揺れについて厳しい条件を想定し

て評価した結果、想定される最大の揺れである｢基準地震動｣の最大値は 650ガルと想定しています。 

なお、“南海トラフの巨大地震”については、震源から発電所までの距離が遠いことから影響が小さ

く、伊方発電所の岩盤上での揺れの大きさは 181ガルと想定しています。（詳細は問①-１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[四国電力(株)提供資料] 

(336ガル) 

(650ガル) 

(181ガル) 

「地震対策」に関する回答要旨 

ガル：地震による地盤や建物等の揺れの大きさを表す加速度の単位。値が大きいほど揺れが激しい。 
    ・１ガル＝１ｃｍ/秒２、重力加速度１Ｇ＝980 ガル 

    ・伊方発電所の基礎岩盤で 650 ガルの最大加速度を観測するような地震の場合、一般の地盤では 
その２～３倍の揺れとなることから震度７が観測されることが予想されます。 
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[四国電力(株)提供資料] 



 

○伊方発電所において、原子炉容器や原子炉の運転を制御する制御棒などの原子炉を｢止める｣機能や

燃料を｢冷やす｣機能、放射性物質を｢閉じ込める｣機能などの安全上重要な機能をもつ施設については、

想定される最大の揺れの地震である「基準地震動」650 ガルにも耐えられるよう、必要な個所には耐震

性向上工事を実施しています。さらに、福島第一原発事故を受けた自主的な対応として、これらの施設

は、配管も含め、｢基準地震動｣の最大値 650 ガルを上回る、概ね 1000 ガルの揺れに対する耐震性が確

保されることを確認しました。（詳細は問①-４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○なお、これらの安全上重要な機能をもつ施設は、非常に強固で安定した岩盤上に直接設置しており、

一般の建物が設置されているようなやわらかい表層地盤に比べ、岩盤での揺れは 1/2～1/3 程度になり

ます。実際に、伊方町においても、過去に観測された地震で、表層地盤の伊方町九町などに比べて岩盤

に設置した伊方発電所の方が揺れは小さくなっています。（詳細は問①-２） 

 

 

 

 

 

地震 
伊方町 

（表層地盤） 

伊方発電所 

（岩盤） 

芸予地震（2001.3.24） 108ガル 64ガル 

豊後水道（2005.5.25） 47ガル 24ガル 

大分県西部（2006.6.12） 59ガル 24ガル 

伊予灘（2014.3.14） 229.9ガル 56ガル 

[四国電力(株)提供資料] [四国電力(株)提供データを基に作成] 

[四国電力(株)提供資料] 



 

この資料の中の四国電力による「評価」とある表現は、四国電力が今回の原子力規制委員会による伊方

発電所３号機の新規制基準への適合性の確認を受けるに当たり行った検証等のことです。 

 

 

【基準地震動】 

 原子力発電所の建設にあたっては、例えば大きな地震が起きて、燃料損傷などの大きな事故を起こさ

ないように、また、万が一起こった場合にも、周辺の人々や外部に放射性物質の影響を及ぼさないよう

に、設計段階から地震への対策を講じています。 

原子力発電所の耐震設計において基準とする地震の揺れを「基準地震動」といいます。地震による揺

れの大きさは、震源からの距離、震源域の広さ、震源の位置、地盤の固さなどによって決まるため、原

子力発電所の立地条件により違ってきます。そのため、「基準地震動」を算定する際には、立地する敷

地に大きな影響を与える様々な地震をリストアップした上で、地震断層の長さや断層面の傾斜角度など

に関し、揺れが大きくなる厳しい条件を想定して発電所における地盤の揺れを評価し、策定しています。 

 

【伊方発電所の最大の揺れは 650ガル】(図①-1) 

伊方発電所の場合は、“敷地前面海域の断層群（中央構造線断層帯）による地震”が最も大きな影響

を与えると想定しており、四国電力はこの地震による基礎岩盤の揺れについて厳しい条件を想定して評

価し、最大加速度 650 ガル※１の地震動※２をはじめ、11 種類の地震動を「基準地震動」として策定し

ています。 

 

※１ ガル：地震による地盤や建物等の揺れの大きさを表す加速度の単位。値が大きいほど揺れが 

激しいことを示す。（１ガル＝１ｃｍ/秒２）（参考）重力加速度１Ｇ＝980ガル 

 ※２ 伊方発電所の基礎岩盤で 650 ガルの最大加速度を観測するような地震の場合、一般の地盤では

その２～３倍の揺れとなることから震度７が観測されることが予想されます。 

 

なお、“南海トラフの巨大地震（Ｍ9.0）”について四国電力が試算した結果では、内閣府が平成 24年

８月に公表した複数のケースの中で、伊方発電所にもっとも影響が大きいと考えられる「強震動域が陸

側のケース」を基本に、強い震動を発生するエリアを発電所直下に追加したケースでも、震源から発電

所までの距離が遠いことから、伊方発電所の岩盤上での揺れの大きさは 181ガルと想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問① 伊方発電所は想定される最大の揺れに耐えられるのですか。 

図①-1 伊方発電所に影響を与える地震とその震源域 

(181ガル) 

(336ガル) 

(650ガル) 

[四国電力(株)提供資料に数値を追加] 



 

【伊方発電所における耐震性】（表①-1） 

原子炉容器や、使用済燃料プール、制御棒など原子炉を停止する機能や、放射性物質を閉じ込める機

能を担う耐震重要度Ｓクラスの施設については、「基準地震動」を受けても、構造的な強度、制御棒挿

入時間などの基本的な機能を維持できるか評価を実施しており、今後の工事計画認可の審査過程で原子

力規制委員会によって確認されます。 

さらに、伊方発電所では、これら安全上重要なＳクラスの施設については、配管も含め、概ね 1000

ガル※１の揺れに対する耐震性が確保されることを確認し、余裕が少ない施設に対しては耐震裕度向上

工事※２を行っています。 

 

※１伊方発電所では、愛媛県の要請を受け、福島第一原発事故を受けた自主的な対応として、新規制

基準で求められている「基準地震動」の 650ガルを超える、概ね 1000ガルに対する耐震性を確認

しました。 

※２水素処理装置や代替格納容器スプレイポンプなど、新規制基準に対応するために新たに設置した  

「重大事故等対処設備」についても、概ね 1000 ガルの揺れに対する耐震性が確保されることを確

認しました。 

余裕が少ない施設については、耐震裕度向上工事を実施しています。（平成 27年秋完了予定） 

 

また、これらＳクラスの安全上重要な施設・設備は、「基準地震動」による地震力への耐震性とは別

に、建築基準法（第 20条）で規定される地震力※１の３倍程度の力に対してもほとんど壊れないで耐え

られる※２よう設計し、建設しています。 

 

※１建築基準法では、水平方向の 0.2Ｇ（約 200ガル）程度をベースとして地震力を設定しています。

原子炉施設のＳクラス設備の耐震設計では、水平方向の地震力と鉛直方向の地震力を考慮してい

ます。  

※２建築基準法では、「地震の揺れにより一時的に変形しても、揺れが収まればほぼ元の形状に戻る」

ことを要求しています。 

 

放射性廃棄物処理設備や燃料クレーンなど、放射性物質に関連した施設については、耐震重要度Ｂク

ラスとして、建築基準法で規定される地震力の 1.5倍程度の力に耐えられるよう設計し、建設しており、

タービン発電機など、原子炉を停止する機能や放射性物質に関わらない設備で、一般産業施設、公共施

設と同等の安全性が要求される施設については、耐震重要度Ｃクラスとして建築基準法で規定される地

震力に耐えられるよう設計し、建設しています。 

 

 

 
・Ｓクラス（原子炉容器、原子炉格納容器、

制御棒、非常用発電機など）

・Ｃクラス（タービン設備、発電機など）

基準地震動に対して
安全機能保持
建築基準法の３．０倍※

止める、冷やす、閉じ込める機能など

※機器・配管は更に２割増し

・Ｂクラス（廃棄物処理設備など） 建築基準法の１．５倍※

建築基準法の１．０倍※

・Ｓクラス（原子炉容器、原子炉格納容器、
制御棒、非常用発電機など）

・Ｃクラス（タービン設備、発電機など）

基準地震動に対して
安全機能保持
建築基準法の３．０倍※

止める、冷やす、閉じ込める機能など

※機器・配管は更に２割増し

・Ｂクラス（廃棄物処理設備など） 建築基準法の１．５倍※

建築基準法の１．０倍※

表①－1 原子炉施設の耐震重要度分類 

[出典：基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド(平成 25年 6月 原子力規制委員会)より四国電力作成] 



 

 

問①-1 伊方発電所で想定される最大の揺れはどのくらいですか。 

 

【伊方発電所における最大の揺れは 650ガル】（表①-1-1、図①-1-1） 

伊方発電所では、その敷地において起こり得る最大の揺れである「基準地震動」に対し、原子炉を

止め、冷やし、放射能を閉じ込める機能を担う安全上重要なＳクラスの施設が、その揺れに十分耐え

られるかどうか、新規制基準に基づき、現在評価しています。 

伊方発電所が設置されている岩盤上で想定される「基準地震動」は全部で 11 種類あり、その最大

値は 650ガルと評価しています。伊方発電所の基礎岩盤で 650ガルの最大加速度を観測するような地

震の場合、一般の地盤ではその２～３倍の揺れとなることから震度７が観測されることが予想されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図①-1-1 基準地震動(11波)（水平方向） 

最大加速度

応答スペクトル法
による評価

Ss-1 650ガル

579ガル

478ガル

418ガル

494ガル

452ガル

360ガル

458ガル

478ガル

北海道留萌支庁南部 620ガル

鳥取県西部 531ガル

基準地震動（全11波）

震源を特定して策定する地震動

震源を特定せず策定する地震動

断層モデルによる評価
（敷地前面海域の断層群
　(中央構造線断層帯））

Ss-2
（8波）

Ss-3
（2波）  

表①-1-1 基準地震動評価結果 

[四国電力(株)提供資料] 

[四国電力(株)提供データを元に作成] 



 

＜参考＞基準地震動について（図①-1-2） 

「基準地震動」を表した下図は、縦軸が速度（ｃｍ/秒）、横軸が周期（秒）、斜めの軸が加速度（単

位：ｃｍ/秒２＝ガル）を表しています。 

地震の波には、様々な周期の波が含まれていますが、「基準地震動」の大きさを示す時は、慣例で

周期 0.02秒の加速度の値で表現されることとなっており、下図の基準地震動 Ss-1（黒い曲線）の場

合は、周期 0.02 秒のところが 650 ガルであることから「650 ガルの基準地震動 Ss-1」と表現されて

います。このため、「650ガルの基準地震動 Ss-1」で揺らせた場合、固有周期 0.02秒の施設は 650ガ

ルの加速度で揺れますが、固有周期 0.1秒の施設は約 1,600ガルの加速度で揺れます。つまり、「650

ガルの基準地震動 Ss-1」といっても、周期が違えば、650ガルよりも大きい加速度で揺れる場合があ

ります。 

  耐震設計において重要なのは、各施設が固有周期で揺れた場合に受ける力に耐えられるかどうかと

いうことであり、「650 ガルの基準地震動 Ss-1」に耐えられる設計では、例えば、基準地震動を設定

している地盤に直接設置された設備においては、固有周期 0.02 秒の施設は 650 ガルの加速度に耐え

られる、固有周期が 0.1秒の施設は約 1,600ガルの加速度に耐えられる設計となっています。 
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図①-1-2伊方発電所の基準地震動 Ss-1、Ss-2（水平方向） 

斜めの軸 

（加速度：ガル） 

周期 0.02秒 

基準地震動 Ss-1

の周期 0.02秒の

力は 650ガル 

基準地震動 Ss-1

の周期 0.1秒の 

力は約 1,600ガル 

短周期 

650ガル 

約 1,600ガル 

ゆっさゆっさ 

揺れる 

ガタガタ 

揺れる 

[四国電力(株)提供資料に説明を付加] 



 

【基準地震動の策定方法】(図①-1-3) 

「基準地震動」の策定においては、 

・過去にその地域に被害を及ぼした歴史地震や、敷地周辺の活断層が動いた場合に発生する可能

性のある地震などの「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 

・これまで見つかっていない活断層による地震「震源を特定せず策定する地震動」 

を考慮しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【伊方発電所における基準地震動の策定】 

（１）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 

  まず、敷地周辺の地形や地質の調査、文献調査などにより敷地に影響を及ぼす様々な地震をリ

ストアップし、それらを地震発生様式別に 

①陸域のプレートの断層によって起こる「内陸地殻内地震」 

②大陸プレートの下に沈み込んだ海洋プレートが地下で割れたりすることで起こる 

「海洋プレート内地震」 

③海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む境界で起こる「プレート間地震」 

に分類整理したうえで、それぞれの分類中で最も影響の大きい（揺れの大きい）地震を「検討用

地震」として選定します。(図①-1-4、図①-1-5) 

伊方発電所における検討用地震としては、以下の３つを選定しています。 

「内陸地殻内地震」：“敷地前面海域の断層群（中央構造線断層帯）による地震”  

「海洋プレート内地震」：“1649年安芸・伊予の地震（Ｍ6.9）” 

「プレート間地震」：“南海トラフの巨大地震（Ｍ9.0）”※ 

 

※南海トラフの巨大地震（Ｍ9.0）：平成 24年８月内閣府検討会 陸側ケース 
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図①-1-3 基準地震動の策定フロー 

[四国電力(株)提供資料] 



 

 

● ６８４年 土佐その他南海・東海・西海諸道の地震（Ｍ８1/4）

●１７０７年 宝永地震（Ｍ 8.6）

●１８５４年 安政南海地震（Ｍ 8.4）

●１４９８年 日向灘の地震（Ｍ ７1/4）

●１６４９年 安芸・伊予の地震（Ｍ 6.9）
●１８５４年 伊予西部の地震（Ｍ 7.0）
●１９６８年 豊後水道の地震（Ｍ 6.6）

プレート間地震として、以下の地震を選定

● ６８４年 土佐その他南海・東海・西海諸道の地震（Ｍ８1/4）

●１７０７年 宝永地震（Ｍ 8.6）

●１８５４年 安政南海地震（Ｍ 8.4）

●想定南海地震（地震調査研究推進本部 Ｍ 8.4）

●想定南海地震（中央防災会議 Ｍ 8.6）

●南海トラフの巨大地震（内閣府検討会 M9.0）

●１４９８年 日向灘の地震（Ｍ ７1/4）

●日向灘の地震（地震調査研究推進本部 Ｍ 7.6）

海洋プレート内地震として、以下の地震
を選定
●１６４９年 安芸・伊予の地震（Ｍ 6.9）
●１８５４年 伊予西部の地震（Ｍ 7.0）
●１９６８年 豊後水道の地震（Ｍ 6.6）
●九州の深い地震（M 7.3）
●日向灘の浅い地震（M 7.4）
●アウターライズ地震（M 7.4)

内陸地震として、以下の地震を選定
●中央構造線断層帯による地震
・敷地前面海域の断層群
・伊予断層
・金剛山地東縁－伊予灘 L=約360km
・石鎚山脈北縁西部－伊予灘 L=約130km
●別府湾－日出生断層帯による地震
●中央構造線断層帯と別府湾－日出生断
層帯の連動 L=約480km
●宇和海F-21断層による地震
●五反田断層による地震
●上関断層（F-15）
●上関断層（F-16）

被害地震から敷地で震度５弱程度
以上と推定される地震を選定

敷地に影響を及ぼす可能性のある活断層・地震の選定

その他の評価から選定

地震発生様式毎に整理

内陸地殻内地震 プレート間地震海洋プレート内地震

●中央構造線断層帯による地震
・敷地前面海域の断層群
・伊予断層
●宇和海F-21断層による地震
●五反田断層による地震

当社調査から選定

●中央構造線断層帯による地震
・金剛山地東縁－伊予灘 L=約360km
・石鎚山脈北縁西部－伊予灘 L=約130km

●別府湾－日出生断層帯による地震
●中央構造線断層帯と別府湾－日出生断層帯の連動
L=約480km

●上関断層（F-15）
●上関断層（F-16）
●想定南海地震（地震調査研究推進本部 Ｍ 8.4）
●想定南海地震（中央防災会議 Ｍ 8.6）
●南海トラフの巨大地震（内閣府検討会 M9.0）
●日向灘の地震（地震調査研究推進本部 Ｍ 7.6）
●九州の深い地震（M 7.3）
●日向灘の浅い地震（M 7.4）
●アウターライズ地震（M 7.4)

ひじう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内陸地殻内地震 ：敷地前面海域の断層群（中央構造線断層帯）による地震
海洋プレート内地震 ：1649年安芸・伊予の地震（Ｍ6.9）
プレート間地震 ：南海トラフの巨大地震（Ｍ9.0 内閣府検討会 陸側ケース）

南海トラフの巨大地震

1649年安芸・伊予の地震

敷地前面海域の断層群（中
央構造線断層帯）による地震

伊方発電所

内陸地殻内地震

海洋プレート内地震

プレート間地震

 

図①-1-4 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の検討用地震の選定 

[四国電力(株)提供資料に加筆] 

それぞれの分類中で最も影響の大きい（揺れの大きい）地震を「検討用地震」として選定 



 

     「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の算定にあたっては、「応答スペクトルに基

づく手法」※１と「断層モデルを用いた手法」※２の二つの方法を用いて評価しています。 

      

※１地震の規模と震源からの距離の関係から、地震動を評価する経験的な手法 

※２地震の原因となる断層の活動を表現したモデルを用い、断層面での破壊の開始から進展

を考慮して地震動を評価する精緻な解析手法 

      

「応答スペクトルに基づく手法」では、３つの発生様式ごとに選定した検討用地震について、

基本となる地震の発生モデルを設定したうえで、断層の長さ、傾きなどの条件を変えて評価し、

全ての結果を上回るように「基準地震動」Ss-1（650ガル）を策定しています。（図①-1-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図①-1-5 基準地震動 Ss-1（水平方向） 

 

[四国電力(株)提供資料] 



 

「断層モデルを用いた手法」では、内陸地殻内地震として選定された“敷地前面海域の断層

群（中央構造線断層帯）による地震”について、敷地前面海域の断層群 54ｋｍが動く場合だけ

でなく、紀伊半島から九州にかけての考えられる最大の長さである 480ｋｍが動く場合（図①

-1-6）も基本ケースに追加し 、断層が破壊される時のエネルギー放出量や、断層の傾きなど

の条件を変えて様々なケースで地震動を算定した結果、一部の周期帯で「基準地震動」Ss-1を

超える８つのケースでの評価結果を、「基準地震動」Ss-2（最大値は 579 ガル）に設定してい

ます。（図①-1-7） 

 

 

 

 

①

② ③
④⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫

★

★

★

★：破壊開始点

☆：応力降下量の不確かさケースで想定する開始点

 

 

② 崩平山－亀石山 36ｋｍ 

③ 大分－由布院（西部） 15ｋｍ 

④ 大分－由布院（東部） 27ｋｍ 

     ④：豊予海峡（西部） 24ｋｍ 

     ⑤：豊予海峡（東部） ９ｋｍ 

     ⑥：敷地前面海域の断層群 54ｋｍ 

     ⑦：伊予セグメント 33ｋｍ 

     ⑧：川上セグメント 39ｋｍ 

     ⑨：讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部 132ｋｍ 

     ⑩：紀淡海峡－鳴門海峡 40ｋｍ 

     ⑪：和泉山脈南縁 60ｋｍ 

     ⑫：金剛山地東縁 12ｋｍ 

 

     ①～⑫：中央構造線断層帯と別府－万年山断層帯（紀伊半島～九州） 480ｋｍ 

 

図①-1-6 中央構造線断層帯と別府－万年山断層帯 

[四国電力(株)提供資料] 



 

 

 

      

なお、「プレート間地震」の揺れについては、過去に発生した南海地震や中央防災会議の想

定モデル（M8.6）の規模を上回る想定で作成された、内閣府検討会における“南海トラフの巨

大地震（Ｍ9.0）”を基本モデルとして、さらに震源域の中で特に強い地震動を発生するエリア

を発電所直下に追加した厳しい条件で評価した結果、発電所敷地での最大の揺れは、181 ガル

と評価され、同様の手法で、「海洋プレート内地震」として選定した“1649年 安芸・伊予の地

震（Ｍ6.9）”を評価した結果は 336ガルとなり、これらはいずれも“敷地前面海域の断層群（中

央構造線断層帯）の地震”による地震動を超えるものではありませんでした。 

 

 

図①-1-7 基準地震動 Ss-1と Ss-2（水平方向） 

基準地震動 Ss-2の８波は 

周期 0.02秒では基準地震動 Ss-1を 

下回っているが、 

一部の周期帯で基準地震動 Ss-1を 

上回るため基準地震動として設定 

周期 0.02秒では 

基準地震動 Ss-1（650 ガル）を

下回る 

一部の周期帯で 

基準地震動 Ss-1を上回る 

周期 0.02秒 

[四国電力(株)提供資料に説明を付加] 



 

（２）「震源を特定せず策定する地震動」 

過去に発生した地震では、それまで活断層が確認されていない場所でも地震が発生しており、

詳細な調査を実施しても、なお、発生する地震全てを事前に評価できるとは言いきれないこと

から、「基準地震動」の策定に当たっては「震源を特定せず策定する地震動」を考慮すること

とされています。 

     具体的には、原子力規制委員会が制定した「基準地震動および耐震設計方針に係る審査ガイ

ド」において、全国各地の 16 の地震が評価対象として示されており、これらの地震を考慮す

ることとされています。（表①-1-2） 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表①-1-2 審査ガイドにおける 16地震 

[出典：基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド（平成 25年６月 原子力規制委員会）] 



 

四国電力が地質や活断層の活動度、地下深部の構造などの地域特性を検討した結果、2004 年に発

生した「北海道留萌支庁南部地震」および 2000年に発生した「鳥取県西部地震」を考慮の対象とし

ました。これらの地震で観測された地震動をもとに、620ガルと 531ガルの二つの地震動を「基準地

震動」Ss-3に設定しています。（図①-1-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図①-1-8 基準地震動 Ss-1と Ss-3（水平方向） 

[四国電力(株)提供資料] 



問①－２  2008年の岩手・宮城内陸地震では 4022ガルの最大加速度が記録されていますが、伊方発電

所で想定している地震は小さくはないですか。 

 

【岩手・宮城内陸地震】 

  国内において発生した地震で観測された最大の加速度は、2008年に発生した岩手・宮城内陸地震（岩

手県一関市）の 4,022ガルと言われています。 

  地震による揺れの大きさは、震源からの距離、震源域の広さ、震源の位置、地盤の固さなどによっ

て決まるため、立地条件により違ってきます。この地震では、特に地盤の固さの影響が大きく、伊方

発電所が固い岩盤に設置されているのに対し、この地盤は、やわらかい表層地盤であるため、この最

大加速度が記録されたものと考えられています。 

  岩手・宮城内陸地震は、原子力規制委員会の審査ガイドで｢震源を特定せず策定する地震動｣として

収集対象に例示された 16 の地震の一つですが、伊方発電所立地地点とは地域差が顕著であり、四国

電力では類似する地震は起こらないと評価しています。 

 

【地盤と地震動】（図①-2-1、表①-2-1） 

 一般に、表層地盤に比べ、岩盤での揺れは 1/2～1/3 程度になります。下図のとおり、伊方町にお

いても、過去に観測された地震で、表層地盤の伊方町九町などに比べて岩盤に設置した伊方発電所の

方が揺れは小さくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、岩手・宮城内陸地震の観測地（一関西）の地盤と伊方発電所の地盤（岩盤）の違いは、せん

断波速度（地震波のうち横波の速度。Ｓ波速度とも呼ぶ）からもわかります。せん断波は硬い岩盤ほ

ど速く進む性質があり、下の表のとおり、一関西と伊方発電所でのせん断波の速度は異なっています。 

 

 

地点 せん断波（Ｓ波）の速度 

一関西（岩手県一関市） 0.5km/秒 

伊方発電所 2.6km/秒 

 

地震 伊方町 伊方発電所 

芸予地震（2001.3.24） 108ガル 

（九町） 

64ガル 

豊後水道（2005.5.25） 47ガル 

（九町） 

24ガル 

大分県西部（2006.6.12） 59ガル 

（九町） 

24ガル 

伊予灘（2014.3.14） 229.9ガル 

（湊浦） 

56ガル 

表①-2-1 伊方発電所で観測された地震の例 

表①-2-2 せん断波速度 

図①-2-1 表層地盤と岩盤での揺れの違い 

 

[四国電力(株)提供資料] [四国電力(株)提供データより作成] 

[四国電力(株)提供データより作成] 



 

問①－３ 中央構造線断層帯と別府－万年山断層帯の全長 480kmが一度に動いた場合の地震にも耐えら 

れるのですか。 

 

【地震規模の算定】（図①-3-1） 

  中央構造線断層帯と別府－万年山断層帯 480kmが一度に動いた場合の地震動の評価は、応答スペク

トルを用いた手法と断層モデルを用いた手法の二つの手法で評価しています。 

応答スペクトルに基づく地震動評価では、下図の①～⑫までの 480km を 80km 以下に区分し、それ

ぞれで地震規模を算出したものを合計して地震規模を求め、これらの断層全体が動くと仮定して地震

動を評価しています。 

断層モデルを用いた手法による地震動評価では、480km の断層について、破壊が始まる地点（破壊

開始点）を５ケース想定し、評価しています。 

 

①の★：断層帯の西側から破壊が始まり、だんだん東に向かって割れていくケース 

⑫の★：断層帯の東側から破壊が始まり、だんだん西に向かって割れていくケース 

⑥の★：敷地前面海域の断層の中央部分、伊方発電所の敷地に近いところから破壊が始まるケース 

⑥の☆（２ケース）：敷地前面海域の断層のアスペリティ（硬く固結しており、破壊があると非常に

大きな地震動を発する部分）の２点からそれぞれ始まるケース 

 

このような２つの手法により、中央構造線断層帯と別府－万年山断層帯の全長 480kmの地震規模を

評価し、「基準地震動」を策定しています。 

 

 

  

 

①

② ③
④⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫

★

★

★

★：破壊開始点

☆：応力降下量の不確かさケースで想定する開始点

 

図①-3-1 中央構造線断層帯と別府－万年山断層帯 

⑥のアスペリティでの破壊開始点 

[四国電力(株)提供資料] 



 

問①-４  安全上重要な施設は損傷しないのですか。特に配管は大丈夫ですか。 

 

【耐震重要度分類に応じた耐震設計】（表①－4－1） 

原子力発電所では、施設の耐震重要度に応じて３つのクラスに分けて耐震設計が行われており、原

子炉容器や原子炉の運転を制御する制御棒などの原子炉を安全に「止める」、「冷やす」、放射性物質

を「閉じ込める」ための施設については、これらに冷却水や電源を供給する施設、これらを監視、操

作する中央制御盤なども含め、安全上重要な施設として耐震重要度Ｓクラスに分類しています。 

これらＳクラス施設は、想定される最大の揺れである基準地震動を受けても、原子炉容器や配管な

どであれば機能を失うような破損、破断をしない構造強度、制御棒であれば規定の時間内での挿入性

といった、その施設に求められる機能が維持できるか、現在評価しており、工事計画認可の審査過程

で原子力規制委員会によって確認されます。あわせて建築基準法で規定される地震力の３倍の力を受

けても、概ね弾性範囲にとどまる※と評価しています。 

 

※地震により一時的に変形しても、揺れが収まればほぼ元の形状に戻ること。 

 

また、放射性廃棄物処理設備や燃料クレーンなど、放射性物質に関連した施設については耐震重要

度Ｂクラスに分類し、建築基準法で規定される地震力の 1.5倍程度の揺れに耐えられると評価してい

ます。 

 

タービン発電機など、原子炉を停止する機能や放射性物質に関わらない設備で、一般産業施設、公

共施設と同等の安全性が要求される施設については耐震重要度Ｃクラスに分類し、建築基準法で規定

される地震力に耐えられると評価しています。 

 

 

            表①-4-1 原子炉施設の耐震重要度分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ｓクラス（原子炉容器、原子炉格納容器、
制御棒、非常用発電機など）

・Ｃクラス（タービン設備、発電機など）

基準地震動に対して
安全機能保持
建築基準法の３．０倍※

止める、冷やす、閉じ込める機能など

※機器・配管は更に２割増し

・Ｂクラス（廃棄物処理設備など） 建築基準法の１．５倍※

建築基準法の１．０倍※

・Ｓクラス（原子炉容器、原子炉格納容器、
制御棒、非常用発電機など）

・Ｃクラス（タービン設備、発電機など）

基準地震動に対して
安全機能保持
建築基準法の３．０倍※

止める、冷やす、閉じ込める機能など

※機器・配管は更に２割増し

・Ｂクラス（廃棄物処理設備など） 建築基準法の１．５倍※

建築基準法の１．０倍※

[出典：基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド(平成 25年 6月 原子力規制委員会)より四国電力作成] 

 



＜参考＞耐震重要度分類 ：原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601） 

 

●耐震クラスＳ（図①-4-1）  
 （定義） 
  ・地震により発生する可能性のある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却す

るために必要な機能を持つ施設 
  ・自ら放射性物質を内蔵している施設 
  ・当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可

能性のある施設 
  ・これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、環境への放射

線による影響を軽減するために必要な機能を持つ施設 
  ・これらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設 
  ・地震に伴って発生する可能性のある津波による安全機能の喪失を防止するために

必要となる施設 

 
 （具体的な施設） 

ａ．「原子炉冷却材圧力バウンダリ※」を構成する機器・配管系 

原子炉容器，蒸気発生器、一次冷却材ポンプ、一次冷却材管など 

 

※バウンダリ：原子炉の通常運転時に、一次冷却材(水)を内包して原子炉と同じ圧力条件と

なっている範囲の総称。 

ｂ．使用済燃料を貯蔵するための施設 

   使用済燃料ピット、使用済燃料ラックなど 

ｃ．原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設，及び 

原子炉の停止状態を維持するための施設 

   制御棒、ほう酸注入系など 

ｄ．原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去するための施設 

主蒸気・主給水系、補助給水系、余熱除去設備など 

ｅ．原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後，炉心から崩壊熱を除去するための施設 

   安全注入設備、余熱除去設備、燃料取替用水タンクなど 

ｆ．原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力障壁となり放射性物質の放散 

を直接防ぐための施設 

   原子炉格納容器など 

ｇ．放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外部放散を抑制するための施設 

で上記ｆ以外の施設 

格納容器スプレイ設備、アニュラス空気再循環設備など 

 

および、上記施設の補助的役割を持つ非常用ディーゼル発電機、原子炉補機冷却系など 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●耐震クラスＢ 

（定義） 

   ・安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がＳクラスと比べ小さい施設 

 

（具体的な施設） 

ｋ．「原子炉冷却材圧力バウンダリ」に直接接続されていて、一次冷却材を内包しているか又

は内蔵し得る施設 

化学体制制御系のうち抽出系と余剰抽出系など 

ｌ．放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ない又は貯蔵方式により、その破

損による公衆に与える放射線の影響が周辺監視区域外における年間の線量限度に比べ十

分小さいものは除く） 

    放射性液体廃棄物処理設備（放射線管理区域内で発生する洗濯排水や床排水などの蒸留・

ろ過などの処理を行う設備）など廃棄物処理設備（ただし、Ｃクラスに属するものは除く） 

ｍ．放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従事者に過

大な放射線被ばくを与える可能性のある施設 

    使用済燃料ピット水浄化系、化学体積制御設備のうちＳクラス及びＣクラスに属する以外

のもの、放射線低減効果の大きい遮蔽、燃料取替棟クレーン、使用済燃料ピットクレーン、

燃料取替クレーン、燃料移送装置など 

ｎ．使用済燃料を冷却するための施設※ 

使用済燃料ピット水冷却系  

ｏ．放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、Ｓクラス

に属さない施設 

※四国電力独自の取組として、耐震重要度分類Ｂクラスである使用済燃料ピットポンプ、冷却

器とその配管については、耐震性をＳクラス相当まで補強する工事を実施 

図①-4-1安全上重要な機器の範囲（概略図） 

[四国電力(株)提供資料] 



●耐震クラスＣ 

（定義） 

   ・Ｓクラス及びＢクラス施設以外の一般産業施設、公共施設と同等の安全性が要求される施設 

 

（具体的な施設） 

ｐ．原子炉の反応度を制御するための設備でＳクラス及びＢクラスに属さない施設 

 制御棒クラスタ駆動装置（スクラム機能に属する部分を除く） 

ｑ．放射性物質を内蔵しているが、又はこれに関連した施設でＳクラス及びＢクラスに属さな

い施設 

試料採取設備、洗浄排水処理設備、ベイラ、新燃料貯蔵庫など 

ｒ．放射線安全に関係しない設備等 

タービン設備、発電機など 

 

 

【下位の耐震クラス】 

耐震重要度Ｂ、Ｃクラスの施設については、基本的に「基準地震動」に対する耐震性は求めていま

せん※１が、一部例外があり、例えば、消火配管はＣクラスに分類されていますが、火災が起こった

際に必要となる消火配管は、Ｓクラス相当※２の耐震強度としています。 

 

※１耐震重要度分類は、耐震重要施設がその機能を喪失した際の公衆への影響の度合いによりＳ、

Ｂ、Ｃの３種類に分かれており、ランクの低い設備は仮に機能を喪失しても安全上大きな影響が

ないものとなっています。 

 

※２四国電力独自の取組として、耐震Ｓクラス相当まで補強する工事を実施しており、基準地震動

を受けてもその設備に求められる機能が維持できるようにしています。 

 

また、下位の耐震クラスの施設が地震で損傷した場合でも、それに接続している上位の耐震クラス

の施設の安全性に影響を及ぼさないように、配管であれば隔離弁までを上位クラスで設計したり、高

所の設備であれば仮に破損しても下方の重要設備上に落下しないような設置・固定方法を採用するな

どの対策をとっています。 

 

【追加の安全対策】(図①-4-2) 

さらに、四国電力では独自の追加安全対策として、安全上重要な設備（耐震重要度分類でＳクラス

の施設）等について、配管も含め、基準地震動を上回る概ね 1000 ガルの揺れに対する耐震性が確保

されることを確認しており、余裕が少ない設備に対しては耐震裕度向上工事を行っています。（平成

27年秋完了予定） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配管の耐震性や健全性】（図①-4-3） 

配管についても、施設の重要度に応じて３つのクラスに分類しています。 

「一次冷却水」の配管や緊急時に原子炉へほう酸水を注入するための配管など、安全上重要な施設

に係る配管については耐震重要度Ｓクラスに分類しており、想定される最大の揺れである基準地震動

に対して機能を失うような破損をしない構造強度を有するとともに、建築基準法で規定される地震力

の 3.6倍に耐えることができると評価しています。 

また、基本的に、放射性廃棄物処理設備などの放射性物質に係る施設に関するものについてはＢク

ラスに、二次系の系統などの配管はＣクラス※に分類し、それぞれ建築基準法で規定される地震力の

1.8倍、1.2倍の力に耐えることができるよう評価しています。 

 

※二次系の系統は耐震重要度Ｃクラスとなっており、基準地震動による損傷の可能性がありますが、

その場合には補助給水ポンプ（耐震重要度Ｓクラス）により、炉心の冷却が可能となっています。 

 

なお、電力会社では、設計段階における耐震性の確保とともに、運転段階においては、安全上重要な設

備や、腐食、減肉の可能性がある配管等に対しては、定期検査時に設備の重要度、配管の材質や大きさ、

腐食の進行速度などに応じて超音波探傷検査や、液体浸透探傷検査、目視検査などを適切な方法・頻度

で計画的に実施するとともに、必要に応じ予防的な取替えを行っています。 

 

 

 

  

図①-4-2 耐震性向上のため設置したサポート金具（電源盤） 

[四国電力(株)提供資料] 

[四国電力(株)提供資料] 

図①-4-3 耐震性向上のため設置したサポート金具（配管） 



 

問①－５ 地盤の液状化の影響はないですか。 

 

【安全上重要な施設】 

伊方発電所の原子炉建屋、原子炉補助建屋などの安全上重要な建物・機器等は、地震による揺れが

大きく増幅される表層地盤上ではなく、地盤として十分な支持性能があり、すべりや沈下等が生じに

くい、緑色片岩でできた非常に強固で安定した岩盤上に直接設置しています。 

 

【埋め立て部分に設置された施設】 

埋立部には、主変圧器、３号補助ボイラ燃料タンクなどの耐震重要度Ｃクラスの施設を設置してい

ますが、これらの施設も原子炉施設が設置されている基礎岩盤と同じ岩盤（緑色片岩）に到達するま

での基礎を施工し、その上に設置していることから、液状化の影響を受けにくいと考えています。 

 

また、伊方発電所の敷地内の埋立部分については、以下の観点から総合的に判断し、液状化が発生

しにくい地盤条件になっていると考えています。 
 

① 地下水位が地表面から 10ｍより浅い場合は液状化が発生しやすいとされているが、伊方発電所

内の埋立部の地下水位は概ね地表から約 10ｍの深さがある。 
 

② 礫ではなく砂が多く含まれ、かつその粒径が比較的揃っている地盤ほど締りが緩く液状化しや

すいとされているが、伊方発電所内における埋立部の土は、粒径 10mm以上の礫を多く含み、か

つ粒径が比較的ばらついた土砂からなっている。 

 

③ 一般的に液状化が発生する地盤は、横波（せん断波）の伝わる速度※が 100～200ｍ/秒の比較

的軟弱な地盤とされているが、伊方発電所における埋立部の地盤は、横波（せん断波）の伝わ

る速度が 300ｍ/秒以上の建物や構造物の基礎として耐えることができる硬い地盤となってい

る。（図①-5-1） 

 

※せん断波速度：地震波のうち、横波の速度。Ｓ波速度とも呼ばれ、固く締った地盤や固い地盤ほ

どＳ波が早く進む性質がある。 

 

 

 

 

 

図①-5-1 伊方発電所敷地埋立部のせん断波速度解析結果 

[四国電力(株)提供資料] 

埋立部はすべてせん断波速度

300m/s以上のよく締まった 

地盤となっている。 



 

問①－６ 伊方発電所の直下に活断層はないのですか。 

 

【活断層の有無の確認】（図①-6-1) 

  伊方発電所３号機においては、建設時に活断層の有無を確認しています。 

具体的には、ボーリング調査や全長約 300ｍ、幅約２ｍ、高さ約２ｍの試掘坑を掘削し、地質や地

質構造、破砕帯の性状など詳細な調査を行い、総合的に判断して直下に活断層はないことを確認し、

原子力規制委員会においても了承されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図①-6-1 敷地周辺の活断層分布 

 

○伊方発電所において、最も影響の大きい活断層は敷地の沖合約８km を通過する中央構造線断層

帯であり、東北東－西南西走向で右横ずれの性状を示します。 

○敷地は中央構造線断層帯の南方に位置し、敷地近傍（半径５km）に活断層は認められません。 

[四国電力(株)提供資料] 


